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El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la determinación 
del ahorro de energía al utilizar el sistema hidroneumático comparado con el 
sistema convencional de bombeo de agua; y de esa manera incentivar el uso de 
éste sistema en los edificios multifamiliares. El diseño del presente trabajo se inicia 
con la determinación de los consumos de energía en los últimos cinco años, así 
como también el consumo horario de agua, el cual tiene tres picos de consumo 
durante el día; además se determinó que el consumo de agua en un día de semana 
de lunes hasta el viernes, supera ligeramente los 3 m3, sin embargo en promedio 
los días sábados y domingos el consumo de agua es superior a los 5 m3. 
 
 
Para el sistema convencional se tiene un gasto de energía eléctrica de 1.97 KW-H 
por día, que equivale a 19.74 KW-H por mes; las pérdidas de energía es de 12.5 m 
que es por la rugosidad de la tubería y accesorios a las condiciones de operación 
del sistema, siendo la energía total de impulsión de la bomba de 31.01 m, con una 
potencia de 1.075 KW. 
 
 
En el diseño del sistema hidroneumático, se estableció que la potencia es de 381.42 
Watt, y la potencia del compresor del sistema de 79.89 Watt, con un consumo 
diario de energía eléctrica de 0.31 KW-h y de 9.54 Kw-h por mes; comparado con 
el sistema convencional que tiene un consumo mensual de 59.22 KW-h. La 
evaluación del proyecto con indicadores económico, muestran un VAN de 113.97 
Soles, el TIR de 6% mensual, en un tiempo de 18 meses, y una relación beneficio 
costo de 1.32, valor que hace viable la ejecución de la propuesta del proyecto de 
implementación del sistema hidroneumático en el edificio multifamiliar. 




The present research work has as object of study the determination of the saving of 
energy when using the hydropneumatic system compared with the conventional 
system of pumping water; and in this way encourage the use of this system in multi- 
family buildings. The design of the present work begins with the determination of 
energy consumption in the last five years, as well as the hourly consumption of 
water, which has three peaks of consumption during the day; It was also determined 
that the water consumption on a weekday from Monday to Friday exceeds slightly 
3 m3, however, on average, on Saturdays and Sundays, water consumption 
exceeds 5 m3. 
 
For the conventional system, there is an electrical energy expenditure of 1.97 KW- 
H per day, equivalent to 19.74 KW-H per month; the energy loss is 12.5 m which is 
due to the roughness of the pipe and accessories to the operating conditions of the 
system, being the total energy of the pump's impulsion of 31.01 m, with a power of 
1,075 KW. 
 
In the design of the hydro-pneumatic system, it was established that the power is 
381.42 Watt, and the compressor power of the system of 79.89 Watt, with a daily 
electric power consumption of 0.31 KW-h and 9.54 Kw-h per month; compared to 
the conventional system that has a monthly consumption of 59.22 KW-h. The 
evaluation of the project with economic indicators shows a NPV of 113.97 Soles, 
the IRR of 6% per month, in a time of 18 months, and a benefit-cost ratio of 1.32, a 
value that makes the execution of the implementation project proposal viable of the 
hydro-pneumatic system in the multi-family building. 
 





1.1 Realidad Problemática. 
 
1.1.1 A Nivel Internacional. 
 
“A nivel mundial el abastecimiento de agua representa un costo sustancial 
en muchas localidades que tienen que extraerla de fuentes subterráneas, 
trasladarla, o convertir el agua de mar en agua potable” (FAO, 2013). 
Figura 1 
 




“En América Latina, los costos de la energía eléctrica influyen en la 
rentabilidad económica de las empresas de producción, en México el valor 
supera los 21 centavos de dólar por Kw-h” (Global Energy Competitiveness 
Index). 
“En Estados Unidos, el abastecimiento de agua en la industria, en 
particular las que hacen uso intensivo de esto es de particular análisis e 
importancia, pues es parte del costo fijo y variable que a nivel de la 







































En Argentina, existen muchas dificultades en el abastecimiento de agua, 
hacia los edificios, debido a que los sistemas instalados no son suficientes 
para la demanda de agua de los habitantes de los multifamiliares. 
“El problema de la falta de agua, radica fundamentalmente, en que las 
familias han crecido en número de integrantes; inicialmente, por cada 
apartamento, en promedio habitaban 4 personas, sin embargo con el 
transcurrir del tiempo, el número de habitantes creció hasta un promedio 
de 7, lo cual incrementa el consumo de agua y no sólo por la cantidad, 
sino muchas veces por el mal uso y por las fugas que no son 
controladas” (Aguirre, 2013, p.7). 
“En América Latina, la extracción de agua se ha vuelto cada vez mas 
difícil y costosa, la explotación agraria intensiva ha hecho que los 
espejos de agua estén cada vez mas profundos comprometiendo 
seriamente la viabilidad económica del recurso, aspecto que ha sido 
exacerbado por el cambio climático.” (CEPAL, 2005). 
“Se prevé que en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse a un déficit mundial 




1.1.2 A Nivel Nacional. 
 
“En el Perú, el acceso al agua potable, tiene problemas que van más allá de 
los aspectos técnicos, debido a la politización de tema, que finalmente tiene 
a 6 millones de personas sin acceso a dicho servicio” (Ministerio del 
Ambiente, 2014, p.4). 
“La energía eléctrica que se emplea en la impulsión del agua en las 
edificaciones, registra el consumos cada vez mayores y se debe 
fundamentalmente a que los equipos no tienen el mantenimiento 
adecuado, existen fugas de agua, mal uso del agua, baja eficiencia del 
sistema de bombeo convencional de agua, mal dimensionamiento de 
sistema de tuberías, entre otros; ésta realidad se acentúa de acuerdo a 
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las estaciones del año, prevaleciendo mayor consumo en la estación de 
verano.” (Díaz, 2015, p.7). 
Las instalaciones de los sistemas eléctricos para la activación de las 
electrobombas, que normalmente son de 0,5; 0.75 y 1 HP, no son las 
más apropiadas, debido a que las conexiones se han realizado sin tener 
en cuenta la cantidad de agua que realmente se requiere para cada 
vivienda, o también la red de tuberías, ésta no se ha hecho de acuerdo 
a los planos de instalaciones eléctricas y los planos de agua y 
saneamiento de las viviendas; por lo tanto están registrando consumos 
de energía eléctrica, que debido a su no optimización, el usuario termina 
con un alto pago en éste servicio. 
Un aspecto de capital importancia en el costo del agua es el sistema de 
bombeo, tanto en el arreglo de las bombas, diseño de la tubería, como en la 
elección del tipo de bomba va a determinar la energía necesaria para su 
extracción y va a incidir en sus costos. (2013). 
“En el caso de la industria, la reducción de costos es una necesidad 
imperiosa en la competitividad, por lo que la optimización del sistema de 
bombeo es una necesidad.” (Johnson Division UOP Inc, 2005). 
 
 
1.1.3 A Nivel Local. 
 
En el edificio multifamiliar ubicado en la ciudad de Chiclayo, actualmente 
tiene problemas de abastecimiento de agua en los departamentos que se 
ubican en los cinco niveles; los problemas que se presentan son 
básicamente que cada vez más se reportan incrementos de consumo de 
energía eléctrica debido a que con mayor periodicidad las electrobomba de 
agua se activa para el llenado de los tanques de agua ubicado en el último 
nivel de la edificación. 
En el edificio, construido con 5 niveles, en los cada nivel cuenta con un 
departamento de aproximadamente 120 metros cuadrados, en cada 






































29 personas que tienen ahí fijada su residencia; ésta cantidad de personas 






                         Reporte de consumo de agua (m3) y de consumo de energía eléctrica en 




En la tabla 1, se puede apreciar los consumos de agua, en el cual se observa 
que entre los meses de Marzo y Noviembre se produce el mayor consumo 
de agua, superando los 140 metros cúbicos por mes, es decir superior a 4 
metros cúbicos por día, es decir que se requiere activar la electrobomba 3 
veces al día, debido a que he cuenta con dos tanques elevados de 1000 
metros cúbicos cada uno. 









































Enero 134 540 139 554 136 559 134 565 139 570 
Febrero 128 530 133 542 132 547 138 553 132 558 
Marzo 145 562 151 561 146 566 143 569 146 577 
Abril 132 521 135 529 131 532 132 534 134 543 
Mayo 118 495 122 503 121 504 120 512 122 512 
Junio 115 486 120 501 128 491 123 498 125 505 
Julio 109 459 114 471 112 465 110 476 118 476 
Agosto 110 443 113 449 110 444 114 456 112 487 
Septiembre 123 489 125 499 121 494 123 499 124 505 
Octubre 128 492 131 502 129 501 132 515 132 521 
Noviembre 134 505 137 512 132 512 134 521 134 527 

























Durante la estación de verano, los consumos de agua se incrementan y 
disminuyen ligeramente en los meses de invierno, y en la misma proporción 
ocurre con los consumos de energía eléctrica, no siendo el único factor 
influyente en ello. 
En la figura 2, se  observa que  en el mes de Marzo del año 2013 se tiene 
el mayor registro de consumo de agua, como también el mayor registro de 
consumo de energía eléctrica; es decir los incrementos de consumo de 
agua, varían linealmente en los incrementos de consumo de energía 
eléctrica; ello implica que la electrobomba tiene mayor tiempo y veces de 






































1.2 Trabajos Previos. 
 
(Fernández Figueroa, 2012) en su tesis “Guía general para el cálculo, 
instalación y mantenimiento de bombas hidroneumáticas” concluye que 
entre los distintos equipos de abastecimiento y distribución de agua en 
edificios  e  instalaciones  industriales, las   bombas hidroneumáticas   se 
ha considerado ser una opción eficiente y versátil, con grandes ventajas 
frente a otras; este sistema evita construir cisternas elevados, colocando  
un tanque parcialmente lleno con aire a presión. 
Lo cual produce que la red hidráulica mantenga una presión excelente. Un 
deficiente cálculo conlleva a una  mala  selección de  equipo  que  a  su  
vez desperdicia la energía tanto hidráulica como eléctrica,  siendo 
necesario contar con un equipo adecuado, y  para  lograr  que  la  
utilización de estos recursos sea eficiente. 
Además, todos los componentes de la bomba deben estar instalados 
correctamente y recibir un mantenimiento adecuado, para que se tenga     
la seguridad de que el sistema trabajará óptimamente y por largo tiempo. 
Para lo anterior se propuso la elaboración de una Guía general que 
sistematiza los cálculos y criterios  para  obtener  mejores  resultados  en  
la selección de bombas hidroneumáticas. Además incluyendo la 
información de cómo realizar la instalación y su respectivo mantenimiento, 
de acuerdo con las normas establecidas por el fabricante. 
(Paiz Cano, 2015) en su tesis “Diseño del programa para la adecuada 
operación y mantenimiento de bombas hidráulicas en hospitales nacionales” 
señala que. 
El abastecimiento de agua para la prestación del servicio hospitalario es 
indispensable y muchas unidades de salud sufren de un abastecimiento 
deficiente o casi nulo por parte de las redes de distribución municipal de 
agua, se hace necesario que los hospitales públicos utilicen pozos y 
tanques de agua para tener a su disposición el vital líquido. Es aquí donde 
surge la necesidad de utilizar bombas hidráulicas para bombear el agua 
desde pozos, o los depósitos donde ha sido almacenada el agua hasta 
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las diversas áreas del hospital. Dependiendo de su aplicación se pueden 
usar distintos tipos de bombas. 
Además encontramos que debido a la escasez de recursos en el sector 
público muchas veces se adquieren equipos sin analizar consideraciones 
operativas y la capacitación técnica que se le debe dar personal encargado 
de operar y dar mantenimiento a los equipos, por lo que la vida útil de los 
equipos se reduce o los equipos son descartados debido a fallas menores. 
Ante esta situación es necesario cuantificar qué cantidad de equipos se 
encuentran con desperfectos o inservibles y determinar las causas para su 
eliminación. 
Como consecuencia de lo anotado y dada la importancia que tiene el equipo 
de bombeo, se requieren estructurar normas para su operación y 
mantenimiento, así como el diseño de estrategias que permitan cuantificar y 




(Argueta Méndez, 2011) en su tesis “Implementación de sistemas 
hidroneumáticos residenciales, ventajas y desventajas” concluye que El 
conocimiento acerca  de  la  implementación  de  sistemas  
hidroneumáticos en general es  necesario,  ya  que  hoy  en  día,  
constituye una opción más que justificada y viable por la cantidad de 
ventajas ante los sistemas tradicionales, como lo son: la presión constante, 
no permiten la acumulación de suciedad y algas en las tuberías, entre 
otras.  Además  de  los  beneficios  que  conlleva  su  instalación,  como   
su bajo mantenimiento,  el  uso de  poca  tubería  e  implementos  extras,  
el mejor funcionamiento de aparatos de uso doméstico, etc. Conocer el 
caudal de diseño determinará el buen o mal funcionamiento del sistema 
hidroneumático que se instale, así como la elección del  tanque  
presurizado a utilizar, ya que  de  él  depende  que  la  presión  se 
mantenga constante por toda la tubería. 
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El espacio a utilizar es esencial para hacer válidas muchas  de  las  
ventajas de los sistemas hidroneumáticos sobre otros métodos de 
distribución de agua, ya que son versátiles y se adaptan a cualquier lugar y 




(San Martín Escobar, 2013) en su tesis “Análisis de alternativas y diseño de 
sistema de abastecimiento de agua potable rural Malloco Lolenco, Comuna 
de Villarica, IX Región de Araucanía” efectuó el análisis de alternativas y 
diseño del sistema de abastecimiento de agua potable rural para la 
localidad de Malloco Lolenco, consultando cuatro alternativas diferentes, 
donde la fuente de agua es común para todas las alternativas, la cual es un 
sondaje existente con capacidad de entregar un caudal de14 [Lt/s]. 
La alternativa 1 supera en un 9,0  %  y  la  alternativa  4  supera  en  un 
19,3 % a la opción que tiene el menor valor  actual  de costos.  Se  
concluye  entonces  que  para  la  alternativa  2  y  3  la suma  de  todos   
los costos llevados a valor presente  es  de  $  248.183.234 y $ 
254.552.650 respectivamente. Esto  quiere  decir  que  para  implementar  




1.3 Teorías Relacionadas al Tema. 
 
1.3.1 Teoría Científica. 
 
Las teorías científicas en las cuales se sustentan la elaboración del proyecto 
de investigación, son las correspondientes a la energía que requiere el fluido, 




La potencia que se requiere para elevar un fluido por medio de una tubería 
hacia un punto ubicado a una altura del nivel del piso terminado se expresa: 
𝑃  =  𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 
Dónde: 
 
P: Potencia en Watt. 
Q: Caudal en m3/s. 
H: Altura de elevación del fluido. 
Ecuación de Bernoulli. 
La ecuación de Bernoulli, establece los tipos de energía que posee un fluido 
en algún punto de su desplazamiento; existiendo tres tipos de energía que 
adquiere un fluido: Energía de Velocidad, Energía de Presión y Energía 




+ 𝑍1 + 𝐻𝑏 = 𝑃2 + 𝑉2
2 
+ 𝑍2 + Hp 




P1: Presión en el punto de impulsión 1. 
V1: Velocidad del fluido punto 1. 
Z1: Altura punto 1, se puede tomar como referencia e igual a cero. 
Hb: Altura en metros de energía que entrega la electrobomba. 
P2: Presión en el punto de salida 2 
V1: Velocidad del fluido punto 2 
Z1: Altura punto 2. 
Hp: Altura de Pérdidas (Pérdida de Presión). 
 
La altura de pérdidas o la pérdida de presión, se origina por la fricción que 
ocurren entre el fluido que se desplaza y la tubería. Estas pérdidas serán 
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mayores o menores en función a la geometría de la tubería así como también 
a las características del flujo. 
Los flujos pueden ser laminar y turbulento. Esta clasificación está dado por 
el Número Adimensional de Reynold, el cual establece que para números 
menores a 2300 será laminar y que para números mayores a 4000 será 
turbulento. 











Hf: Pérdida de carga, en metros. 
 
f: Factor de fricción, se obtiene con el diagrama de Moody o la ecuación 
Coolebrock. 
V: Velocidad del flujo, en m/s. 
 




El factor de fricción f, se obtiene por medio del diagrama de Moody, o la 
ecuación de Coolebrok. 
22  
El Diseño de un Sistema debe conducir a: 
 
 El tamaño de las instalaciones, de acuerdo al estudio del mercado, es 
decir se determina el alcance del proyecto. 
 Diseño para cada uno de las etapas, incluyendo al aspecto 
administrativo. 
 Se debe identificar las fuentes de donde se financia el proyecto. 
 Descripción de términos de contratación y pliegos de licitación de 
obras para adquisición de equipos y construcciones civiles principales 
y complementarias. 
 Sometimiento del proyecto si es necesario a las respectivas 
autoridades de planeación y ambientales. 
 Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como 
económica, social y ambiental, que permita allegar argumentos para 
la decisión de realización del proyecto. 
 
 
1.3.2 Sistema de Bombeo de Agua. 
 
En los edificios comerciales, de oficinas o industriales, hospitales, etc. 
existen una gran variedad de sistemas hidráulicos en los cuáles se utilizan 
bombas y dispositivos que controlan procesos o suministran servicios. Las 
diversas aplicaciones de estos sistemas generan en sí una clasificación, otra 
puede generarse de la configuración de la red, una más de acuerdo a la 
cantidad de bombas que utiliza y también puede clasificarse por sus puntos 
de interacción con la atmósfera. 
Sistema Hidroneumático. 
 
Un sistema hidroneumático es un equipo de bombeo que se encarga de 
presurizar una red de abastecimiento de agua por medio de una o más 
bombas un tanque de presión que almacena agua y aire en forma parcial 
simultánea. Su nombre viene del griego hidros que significa agua y 
neumáticos que se refiere al aire, la terminación ‘-máticos' toma 
connotaciones de movimiento, sin embargo es usualmente asociado al 




Dependiendo del método por el cual los sistemas hidroneumáticos 
almacenan aire en sus tanques presurizados se clasifican como sigue: 
 
 
Clasificación de los sistemas hidroneumáticos. 
 
Los sistemas hidroneumáticos que utilizan tanques convencionales 
almacenan aire por medio de un dispositivo o arreglo externo de forma que 
cuando se recibe una señal, generalmente enviada por un control de nivel, 
se activa el sistema de suministro de aire y cuando se tiene la cantidad 





Este sistema diseñado por el Dr. Carlos Farías de la Garza y comercializado 
por su compañía dedicada a la fabricación de bombas y sistemas, consta de 
un tanque de placa de acero con tapas semi-elípticas y conexiones para 
entrada y salida del flujo de agua y un control de nivel; además tiene un 
tanque pequeño (con respecto al tanque principal) llamado hidropistón que 









Hidroneumático con compresor. 
 
En este sistema tenemos el mismo tipo de tanque sólo que el sistema de 
inyección de aire es por medio de un compresor, así el control de nivel y una 
serie de electrodos de nivel colocados en el tanque se encargan de realizar 
las secuencias de inyección de aire para mantener el colchón necesario y 
proveer de presión a la red. 
Figura 4 
 





































































Hidroneumático con tanque diafragma. 
 
Eran muy complicados y se debía mantener un estricto programa de revisión 
de cada uno de ellos por lo que elevaba el costo ya que los electrodos de 
nivel estaban expuestos a altos grados de corrosión y los contactos del 
control había que reemplazarlos constantemente. 
Figura 5 
                             Sistema hidroneumático con tanque de diafragma. 
Hidroneumático con tanque de membrana. 
 
Los tanques de membrana suelen fabricarse en todos los tamaños lo que 
permite aplicaciones domésticas, comerciales e industriales. Además la 
mayoría de los fabricantes diseñan sus tanques con membranas 





          Esquema del sistema hidroneumático con tanque de membrana. 
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1.4 Formulación del Problema. 
 
¿Cómo diseñar un sistema Hidroneumático para reducir consumo eléctrico 
en edificio San Gabriel Torre 2? 
 
 




1.5.1 Justificación Técnica. 
 
El presente proyecto se justifica técnicamente, porque mediante el sistema 
hidráulico complementado con el neumático y eléctrico, logra optimizar el 
consumo de energía eléctrica durante el mes de funcionamiento; y esto 
radica en que los habitantes de cada departamento recibirán agua 
directamente desde el tanque de almacenamiento de agua ubicado en el 
sótano del edificio, sin necesidad de tener tanque de almacenamiento en la 
azotea, y de esa manera disminuir el consumo de energía, así mismo se 
garantiza que en cada salida de agua, se tendrá la presión adecuada para 
las diferentes actividades que se desarrolla. Una disminución del consumo 
de energía eléctrica, también involucra una disminución de la máxima 




1.5.2 Justificación Económica. 
 
Económicamente se justifica el proyecto de investigación porque se analiza 
los costos de inversión y los costos de operación de ambos sistemas, tanto 
el convencional como el hidroneumático. Los costos de instalación del 
sistema son mayores que el convencional, pero la rentabilidad se analiza en 
los gastos de la energía eléctrica mensual, los cuales disminuyen 
ostensiblemente, debido a que sólo se utiliza el agua que se requiere y a la 
presión que se necesita. 
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1.5.3 Justificación Social. 
 
Se justifica el análisis, desde éste punto de vista, porque los habitantes de 
los departamento del edificio, tendrán acceso directo al agua a la hora 
oportuna, con la presión deseada, el cual incentiva a que sus actividades los 




1.5.4 Justificación Ambiental. 
 
Ambientalmente se justifica el proyecto de investigación, porque al tener 
menos consumo de energía eléctrica mensual, se tendrá menor efecto de 
contaminación el medio ambiente por parte de los gases de la combustión 
de las centrales térmicas en donde se origina la energía eléctrica a la red del 





El diseño de Sistema Hidroneumático de abastecimiento de Agua permite 
determinar la reducción de consumo eléctrico en edificio San Gabriel Torre 









1.7.1 Objetivo General. 
 
Realizar el diseño de sistema hidroneumático de abastecimiento de agua 
para determinar la reducción del consumo eléctrico en edificio San Gabriel 
Torre 2 Chiclayo. 
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1.7.2 Objetivos Específicos. 
 
a) Hacer un diagnóstico del consumo de energía eléctrica para 
abastecimiento de agua. 
b) Analizar el funcionamiento del sistema convencional de bombeo de agua, 
para identificar las pérdidas de energía, y su influencia en el consumo 
eléctrico. 
c) Dimensionar y seleccionar los componentes del sistema hidroneumático, 
determinando el ahorro de energía eléctrica frente al sistema de bombeo 
convencional del agua. 
d) Realizar un análisis económico de la propuesta, utilizando indicadores 





Tipo de Estudio 
 
Es un estudio aplicado, porque se hace uso de conocimientos teóricos de las 
tecnologías de bombeo y el consumo de energía eléctrica para dar solución 
a la realidad problemática de la empresa en estudio. A su vez es un estudio 
descriptivo, porque pretende describir y medir las variables de estudio; 
además de tipo transversal porque la información es captada en un solo 
tiempo. 
2.1 Diseño de Investigación. 
 
El diseño de investigación utilizado para esta investigación es correlacional. 
 
 




2.2.1 Variable Independiente. 
 
Diseño de sistema hidroneumático de abastecimiento de agua. 
 
2.2.2 Variable Dependiente. 
 






































Es un sistema que utiliza la 
presión del aire para impulsar el 
agua hacia los diferentes 
lugares de consumo de agua en 
el edificio, a una presión 
determinada, con bajo consumo 




La medición de ésta variable 
consiste en determinar el 
dimensionamiento de los 
elementos del sistema que 
consiste la electrobomba, el 





















































La energía eléctrica es la que 
requiere el compresor y el motor 
eléctrico para accionar el 
sistema. 
 
El consumo de energía eléctrica 
varía en función a la potencia 
eléctrica de los equipos y el 
tiempo de accionamiento de 
éstos, el factor de potencia, y la 
eficiencia de cada elemento, 
 
 
Consumo de energía 
de la electrobomba 
 
Consumo de energía 

















2.3 Población y Muestra. 
 
Objeto de análisis (OA). 
 
El objeto de estudio son los consumos de energía para el abastecimiento de 




La población está compuesta por el consumo de energía eléctrica en 10 
Departamentos del edificio Multifamiliar de San Gabriel Torre 2 de 5 niveles, 
ubicado en la ciudad de Chiclayo. 
Muestra. 
 




















2.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Guías de observación 
 
Se verifica el consumo de energía en los sistemas convencionales de 
impulsión de agua. 
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Guía de análisis de documentos 
 










La valides de los instrumentos será dada por la aprobación de uno a tres 





Este proyecto tendrá la estabilidad o consistencia de los resultados 





2.5 Método de Análisis de Datos. 
 
Método deductivo, ya que el resultado de lo que queremos lograr se halla 
implícitamente en las premisas que se puedan alcanzar. 
 
 
2.6 Aspectos Éticos. 
 
El presente proyecto se elaborará manteniendo la confidencialidad de los 
antecedentes, datos y documentos con cual se realiza el estudio a fin de 
evitar cualquier hecho o situación que pudiera suponer o llegar a ocasionar 






3.1 Hacer un diagnóstico del consumo de energía eléctrica para 
abastecimiento de agua. 
El consumo de agua en un edificio multifamiliar se da de manera continua, y 
su utilización está ligada a que su funcionalidad es por la acción del 
almacenamiento del agua en los tanques aéreos ubicados en el punto más 
alto de la edificación, que para ello, utiliza energía mecánica de una bomba 
accionada por un motor eléctrico. El volumen de agua almacenada está en 
función al ritmo de consumo de agua durante el día, diferenciándose el 
consumo en un día de semana, que en un día fin de semana. 
Según información estadística, y de acuerdo a lo observado, el consumo 
promedio de agua por día se describe en la tabla 2. 
Tabla 2 
 











Enero 134 139 136 134 139 
Febrero 128 133 132 138 132 
Marzo 145 151 146 143 146 
Abril 132 135 131 132 134 
Mayo 118 122 121 120 122 
Junio 115 120 128 123 125 
Julio 109 114 112 110 118 
Agosto 110 113 110 114 112 
Septiembre 123 125 121 123 124 
Octubre 128 131 129 132 132 
Noviembre 134 137 132 134 134 
Diciembre 132 136 134 136 142 
Promedio/Día 4.132 4.263 4.197 4.216 4.274 
































Consumo Promedio de agua en m3/día 























Consumo promedio de agua (m3) por día 
 
En la figura 7, se observa que el consumo promedio de agua en m3, es 
superior a los 4 m3 por día, y que la tendencia siempre es al alza, en el 
edificio multifamiliar de 05 pisos. En la figura 8, se realiza el diagnóstico del 















































Día de semana 





En la Figura 8, se puede observar que la tendencia siempre es el alza a 
medida que transcurren los años, pero la estación de verano es la de mayor 
consumo de agua, con valores que superan los 4,5 m3 por día. Esto se da 
debido a las altas temperaturas del medio, así como también las personas 
tienden a estar más tiempo en sus hogares en los meses de verano, en 
oportunidades uso ineficiente del agua, fugas, entre otros factores; en la 
estación de invierno el consumo no supera los 4 m3 de agua por día, 
estación en donde el agua almacenada en los tanques aéreos permanece 
mayores horas, siendo el clima un factor influyente en su ritmo de consumo. 
 
 
En la figura 9, se aprecia el ritmo de consumo del agua en promedio por día, 








El consumo de agua en el edificio multifamiliar es diferenciado entre los siete 
días de la semana. Desde el lunes hasta el viernes el consumo de agua por 
día supera ligeramente los 3 m3, sin embargo en promedio los días sábados 
y domingos el consumo de agua es superior a los 5 m3. Esta situación se 




















viviendas, en las cuales realizan sus actividades pendientes, como son el 
lavado de ropa, el mantenimiento de la vivienda, entre otros. 
Así mismo se realiza la evaluación de los consumos horarios de agua, para 
lo cual se toma como muestra el promedio de consumo diario de cada año, 
tal como se muestra en la tabla 3. 
Tabla 3 
 
Hora 2011 2012 2013 2014 2015 
00.00-01.00 0 0 0.01 0.02 0.01 
01.00-02.00 0.06 0 0.02 0.01 0.01 
02.00-03.00 0 0 0 0 0.02 
03.00-04.00 0 0 0.02 0 0 
04.00-05.00 0.04 0.05 0.08 0.08 0.05 
05.00-06.00 0.15 0.16 0.14 0.19 0.19 
06.00-07.00 0.32 0.34 0.38 0.39 0.41 
07.00-08.00 0.43 0.42 0.39 0.41 0.39 
08.00-09.00 0.33 0.34 0.39 0.32 0.33 
09.00-10-00 0.35 0.36 0.32 0.39 0.39 
10.00-11.00 0.29 0.32 0.31 0.33 0.29 
11.00-12.00 0.21 0.23 0.22 0.24 0.24 
12.00-13.00 0.32 0.33 0.31 0.31 0.33 
13.00-14.00 0.29 0.32 0.34 0.35 0.33 
14.00-15.00 0.12 0.11 0.09 0.12 0.13 
15.00-16.00 0.23 0.24 0.19 0.07 0.09 
16.00-17.00 0.09 0.09 0.09 0.07 0.09 
17.00-18.00 0.07 0.06 0.07 0.08 0.06 
18.00-19.00 0.21 0.24 0.22 0.22 0.24 
19.00-20.00 0.33 0.34 0.28 0.33 0.29 
20.00-21.00 0.12 0.13 0.16 0.11 0.14 
21.00-22.00 0.1 0.11 0.09 0.09 0.1 
22.00-23.00 0.05 0.06 0.05 0.06 0.09 
23.00-24.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.05 
Total (m3) 4.13 4.26 4.19 4.21 4.27 


































































































































































































































































































































3.2 Analizar el funcionamiento del sistema convencional de bombeo de agua, 
para identificar las pérdidas de energía, y su influencia en el consumo 
eléctrico. 
Consumo energético por sistema de bombeo convencional. 
 
El consumo de energía por sistema de bombeo convencional se analiza de acuerdo 
a: 
Potencia de la electrobomba. 
Tiempo de funcionamiento. 
Número de veces de funcionamiento por día. 
Volumen de agua almacenada en tanque aéreo. 









𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 




P: Potencia en Kw. 
 
𝛾: Peso específico del agua, 9810 N/m3. 
Q: Caudal (m3/s). 
H: Altura manométrica (m) 
 
𝜀1: Eficiencia del motor eléctrico, (Alta eficiencia: 0.9). 
 
𝜀2: Eficiencia de la bomba. (0.85). 
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La altura en metros de bombeo, es la diferencia de niveles entre el tanque aéreo y 
el tanque de almacenamiento subterráneo, así como también de las pérdidas de 
carga por fricción en tuberías y accesorios. 
La diferencia entre ambos tanques es de 18,5 metros, y la pérdida de carga se 





𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑉2 
 
 




Hp: Altura de Pérdida de presión, en metros. 
f: Factor de fricción. 
L: Longitud Total, en metros. 
V: Velocidad del fluido, en m/s. 
D: Diámetro de la tubería. 
El factor de fricción se determina mediante dos formas: 
Ecuación de coolebrok. 









Re: Número de Reynolds. 
V: Velocidad en m/s. 
 
𝑅𝑒 = 
𝑉 ∗ 𝐷 
𝜗 
D: Diámetro de la tubería, en metros. 
 
𝜗: Viscosidad en Pascal * Segundo. 
Reemplazando valores, se tiene: 
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La velocidad aproximada de flujo en tuberías se determina a partir de la ecuación: 
 






El caudal Q de la electrobomba es de 140 Litros por minuto, equivalente a 1,5 litros 
por segundo, o de 0.0023 m3/s. Y el diámetro de la tubería es de 1” = 0.0238m 
(tubería PVC pavco) 
 
 








La viscosidad del agua a 20°C, es 0.001 Pascal por segundo, y la densidad de 1000 
Kg/m3. 
Por lo tanto  
𝑅𝑒 = 
𝑉 ∗ 𝐷 
𝜗 
 










El número de Reynolds mayor a 2300 se considera un flujo turbulento. 
 
Se tiene que la rugosidad relativa para la tubería de PVC es de: 0.0015mm 
 



















Reemplazando en la ecuación de Darcy, la longitud total de la tubería es de 18.5 
m. 
𝐻𝑝 = 
𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝑉2 
 
 








Las pérdidas por accesorios se determinan: 
 
𝐾𝑉2 






Hacc: Pérdida de carga por accesorios, en metros. 
 
K: Factor por tipo de accesorio. 
V: Velocidad del fluido, en m/s. 




El factor por tipo de tubería depende del accesorio, se tiene K = 0.02, para una 

















= 0.63 m 
2∗9.81∗0.0238 
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Ítem Accesorio Cantidad K Hacc (m) 
1 Cambio de dirección 90° 3 0.008 1.38 
2 Válvula check 1 0.011 0.63 
3 Válvula de Golpe 2 0.02 2.28 
Total de Pérdida de carga (metros) 4.29 
 






Las pérdidas de carga por fricción, en la tubería y accesorios, es 
19.06 +4.29 = 23.35 m. 
La altura manométrica de la bomba, será la suma de la altura entre la ubicación de 
los tanques: 18.5m y la altura de pérdidas de carga: 23.35 m, lo cual totalizan 41.85 
m. 
La potencia que desarrolla la electrobomba: 
 
𝑃 = 
𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 
𝜀1 ∗ 𝜀2 ∗ 1000 
 








La potencia mecánica será 
 





















El tiempo que permanece la bomba en funcionamiento a un ritmo de caudal de 140 
litros por minuto, se determina por la cantidad de agua que se almacena, teniendo 
en cuenta que se tiene dos tanques aéreos de capacidad 1000 litros cada uno. 
Según los reportes en la tabla 2, se tiene que al mes de marzo se requiere de 146 
metros cúbicos al mes, es decir que el número de veces que funciona la 
electrobomba al mes es de 146/2 = 73 veces, siendo en promedio 73/30 = 2.43 
veces por cada día para llenar un volumen de 2 metros cúbicos. 
Lo que equivale a decir que la electrobomba requiere de 4.27 m3 de agua en el 
mes de marzo (mes de mayor consumo) en un día, es decir que el tiempo de 
funcionamiento de la electrobomba se determina: 
𝑡 =  
𝑉 




T: Tiempo de funcionamiento en horas 
V: Volumen de almacenamiento en m3. 
Q: Caudal de impulsión 0.0023 m3/s que corresponde sin considerar las 
pérdidas de carga. 
Reemplazando valores y se considera que para abastecer la demanda de agua se 
requiere que la electrobomba impulse 3 veces agua, es decir 6 m3 de agua 
𝑡 =  6.00 = 0.72 Horas. 
3600∗0.0023 
 
Es el tiempo que requiere la bomba para impulsar el agua hacia los tanques aéreos 
durante 1 día, con una frecuencia de 3 veces por día. 
La energía que se requiere para un día del mes de mayor consumo es: 
 
𝐸  = 𝑃 ∗ 𝑡 
 
E: Energía, en KW-h 
 
P: Potencia de la electrobomba, 1,23 KW 
 
t: Tiempo de funcionamiento, 0.72 horas por día, con 03 veces por día. 
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Tenemos que: 0.72 * 3 = 2.16 tiempo de funcionamiento en un día (horas) 
 
Reemplazando valores se tiene una energía de 1.23*0.72 = 0.88 KW-H por día, que 
equivale a 26.56 KW-H. por mes. 
3.3 Dimensionar y seleccionar los componentes del sistema hidroneumático, 
determinando el ahorro de energía eléctrica frente al sistema de bombeo 
convencional del agua. 
3.3.1 Cálculo de Sistema Hidroneumático 
 
El sistema hidroneumático, no requiere un tanque de almacenamiento en la parte 
superior de la edificación, y la presión en el agua que la electrobomba genera es 
soportada por la presión del aire que proviene de un compresor, que de manera 
automática, regula las oscilaciones de la presión del aire, hasta niveles previamente 
determinadas. 
Los componentes del sistema hidroneumático son: 
 
 Un tanque de presión, el cual consta entre otros de un orificio de entrada 
y otro de salida para el agua (en este se debe mantener un sello de agua 
para evitar la entrada de aire en la red de distribución) y uno para la 
inyección de aire en caso de faltar el mismo. 
 Un número de bombas acorde con las exigencias de la red (una o dos 
para viviendas unifamiliares y dos o más para edificaciones mayores). 
 Interruptor eléctrico para detener el funcionamiento del sistema, en caso 
de faltar el agua en el estanque bajo. 
 Llaves de purga en las tuberías de drenaje. 
 Válvula de retención en cada una de las tuberías de descarga de las 
bombas al tanque hidroneumático. 
 Conexiones flexibles para absorber las vibraciones. 
 Llaves de paso entre la bomba y el equipo hidroneumático; entre éste y 
el sistema de distribución. 
 Válvula de seguridad. 
 Indicador exterior de los niveles en el tanque de presión, para la 
indicación visual de la relación aire-agua. 
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 Tablero de potencia y control de los motores. 
 Compresor u otro mecanismo que reponga el aire perdido en el tanque 
hidroneumático. 
 Filtro para aire, en el compresor o equipo de inyección. 
Figura 15 
 
Diagrama de equipo Hidroneumático 
 




GASTO DE BOMBEO DIMENSIONES DEL TANQUE 
(LPS) VOLUMEN (lts) DIAMETRO (m) LARGO (m) 
3 1750 1,06 2,13 
4 2450 1,25 2,17 
5 3090 1,06 3,65 
6 3570 1,25 3,08 
7 4320 1,25 3,69 
8 5050 1,35 3,71 
9 5480 1,35 4,01 
10 5910 1,35 4,31 
11 6350 1,35 4,62 
12 7170 1,54 4,05 





































































de trabajo de 
100 lib/pulg2 
 Diámetro en 
pulg. 
Longitud en pies 
 
65 20 4 115 
85 20 5 140 
87 24 4 390 
110 24 5 470 
135 24 6 540 
170 30 5 615 
205 30 6 715 
340 36 7 970 
390 42 6 1050 
460 42 7 1190 
530 42 8 1310 
680 48 8 1770 
770 48 9 1950 
865 48 10 2170 
1300 60 10 3240 
1600 60 12 3780 
2400 72 12 5620 
2820 72 14 6500 
3150 72 16 7300 
3260 84 12 7570 
3700 84 14 8800 
4330 84 16 9800 
4880 84 18 10570 
4830 96 14 11700 
5580 96 16 12900 
7500 96 22 14600 





















3.3.2 Ciclos de Bombeo 
 
Se denomina ciclos de bombeo al número de arranques de una bomba en una hora. 
Cuando se dimensiona un tanque se debe considerar la frecuencia del número de 
arranques del motor en la bomba. 
Si el tanque es demasiado pequeño, la demanda de distribución normal extraerá 
el agua útil del tanque rápidamente y los arranques de las bombas serán demasiado 
frecuentes. Un ciclo muy frecuente causa un desgaste innecesario de la bomba y 
un consumo excesivo de potencia. 
Por convención se usa una frecuencia de 4 a 6 ciclos por hora, el ciclo de cuatro 
arranques/ hora se usa para el confort del usuario y se considera que con mas de 
seis arranques/hora puede ocurrir un sobrecalentamiento del motor, desgaste 
innecesario de las unidades de bombeo, molestias al usuario y un excesivo 
consumo de energía eléctrica. 
Figura16 
 
















































3.3.3 Presiones de Operación del Sistema Hidroneumático. 
 
 Presión Mínima (Pmin). 
La presión mínima de operación (Pmin) del cilindro en el sistema 
hidroneumático deberá ser tal que garantice en todo momento, la presión 
requerida (presión residual) en la toma más desfavorable y podrá ser 
determinada por la fórmula siguiente: 
 











h = Altura geométrica entre el nivel inferior y el nivel superior del líquido. 
 
Σhf = La sumatoria de todas las perdidas (tanto en tubería recta como 
accesorios) que sufre el fluido desde la descarga del tanque hasta la toma 
mas desfavorable. 
V²/2g= Energía dinámica o cinética. 
hr = Presión residual. 
 
 
Un estimado bastante preciso (para edificios habitacionales de más de 
cuatro pisos) es el siguiente: 
 Se establece una altura entre placas de 2,75 m (si no hay otro dato) 
 Como pérdidas (∑hf) se estima un 10% de la altura de la 
edificación más unos 7 m de pérdidas en piso. 
 Como presión residual se estiman 7 m, cuando los W.C. son con 
tanque y 12 m cuando son con Fluxómetro. 
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 Presión Diferencial y Máxima. 
Según fabricantes de los mecánicos para el sistema hidroneumático 
recomiendan que la presión diferencial, no sea inferior a 14 metros de 
columna de agua (20 PSI). 
Sin embargo, no fija un límite máximo que se pueda utilizar, por lo que hay 
que tener en cuenta que al aumentar el diferencial de presión, aumenta la 
relación de eficiencia del cilindro considerablemente y por lo tanto reduce en 
tamaño final del mismo. 
Sin embargo al aumentar demasiado el diferencial puede ocasionar 
inconvenientes, pequeños, tales como un mayor espesor de la lámina del 
tanque, elevando así su costo y obligando a la utilización de bombas de 
mayor potencia para vencer la presión máxima, o casos graves, tales como 
fugas en las piezas sanitarias y acortamiento de su vida útil. La elección de 
la Presión Máxima se prefiere dejar al criterio del proyectista. 
 
 
3.3.4 Dimensionamiento de las Bombas y Motores. 
La primera consideración al seleccionar el tamaño de las bombas, es el 
hecho de que deben ser capaces por si solas de abastecer la demanda 
máxima dentro de los rangos de presiones y caudales, existiendo siempre 
una bomba adicional para alternancia con la (s) otra (s) y para cubrir entre 
todas, por lo menos el 140 % de la demanda máxima probable. 
Como ya fue mencionado, solo es permitido el uso de una bomba en el caso 
de viviendas unifamiliares; en cualquier otro tipo de edificaciones deben 
seleccionarse dos o más unidades de bombeo. 
Ya que se debe dejar una unidad de bombeo de reserva para la alternancia 
y para confrontar caudales de demanda súper-pico, se deberá usar el 
siguiente criterio: La suma total de los caudales de las unidades de bombeo 
utilizados no será nunca menor del 140 % del caudal máximo probable 
calculado en la red. 
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100 
Potencia requerida por la bomba y el motor 
 
La potencia de la bomba para un sistema hidroneumático podrá calcularse 
por la misma fórmula indicada anteriormente: 
𝐻𝑃  = 




Las bombas deben seleccionarse para trabajar contra una carga por lo 
menos igual a la presión máxima en el tanque hidroneumático. 
Esto está indicado en Gaceta para garantizar que las unidades de bombeo 
seleccionadas alcancen la presión máxima requerida por el sistema 
hidroneumático; pero de tenerse a mano curvas características de las 
unidades de bombeo, la selección podrá hacerse por medio de ellas. 
La potencia del motor eléctrico que accione la bomba será calculada según 
las mismas consideraciones utilizadas en el cálculo de los sistemas de 
tanque a tanque. 
Dimensionamiento del Tanque a Presión. 
 
El dimensionamiento del tanque a presión, se efectúa tomando como 
parámetros de cálculo el caudal de bombeo (Qb), el caudal de demanda 
(Qd), los ciclos por hora (U), y las presiones de operación, el procedimiento 
resumidamente es así: 
Tc representa el tiempo transcurrido entre dos arranques consecutivos de 
las bombas, y se expresa como sigue: 




Dado que U = 6 por definición. 
 







= 600 𝑠𝑒𝑔. 
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Por definición, el momento en que ocurren más ciclos en una hora es cuando 
el caudal de demanda (Qd) es igual a la mitad del caudal de bombeo (Qb), 
por lo tanto: 
𝑄𝑑  = 0.5 𝑄𝑏 
 
 
Calculo del Compresor. 
 
Siendo la función del compresor la de reemplazar el aire que se pierde por 
absorción del agua y por posibles fugas, su tamaño es generalmente 
pequeño. Debe vencer una presión superior a la máxima del sistema, y su 
capacidad no pasa de pocos pies cúbicos de aire por minuto. 
En efecto, el agua tiene una capacidad de disolver a 15 °C y a 14,696 psi 
(10,34m de columna de agua) 21,28 dm³ de aire por cada metro cúbico (1 
m³) de agua, suponiendo que esta agua no tuviera ninguna materia en 
solución. 
Ahora bien, la capacidad de solución del agua está ya en parte agotada por 
el cloro de desinfección; por lo tanto el compresor necesario para reponer el 
aire absorbido por el agua debe ser muy pequeño, donde: 
U = Número de ciclos por hora. 
 




Es el volumen utilizable del volumen total del tanque y representa la cantidad 
de agua a suministrar entre la presión máxima y la presión mínima. 
𝑉𝑢  = 𝑇𝑐 ∗ 𝑄𝑏 
 
 
Los datos que suministra la experiencia, son resumidos en diferentes tablas 
y reglas, por ejemplo según la firma PEERLES PUMP DIVISION, 
compresores con capacidad de 1 a 2 pies cúbicos por minuto (28.317 cm³ a 
56.634 cm³ por minuto) por cada 1.000 galones (3.785 Lts) de capacidad 
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total del tanque, han sido encontrado satisfactorio para muchas 
instalaciones. 
Los compresores deben estar accionados por interruptores de nivel y de 
presión, para asegurar el mantenimiento de las proporciones debidas de 
agua y aire. 
En los tanques de capacidad, iguales o mayores a 320 galones, es preferible 
usar para la recarga del aire un compresor del tipo convencional, de 
capacidad y presión adecuada para el sistema, movidos por un motor 
eléctrico mandado por un sistema de control, el cual normalmente funciona 
mediante un sistema de combinación entre presión y nivel de agua, de 
manera que se pueda controlar el trabajo del compresor. 
 
 
3.3.5 Consumo de energía eléctrica con sistema hidroneumático. 
 
El consumo de energía del sistema hidroneumático, se determina por el 




Potencia de la Electrobomba. 
 
La cantidad de agua para el diseño será de 5 metros cúbicos por día, de 
acuerdo a la evaluación realizada de la demanda de agua. 
Normalmente las horas efectivas de consumo de agua es entre las 05.00 y 
23.00 horas. 
 
La capacidad del tanque presurizado, será en función a la demanda de agua 




Periodo de Horas 





05.00 - 08.00 20 1 
08.00 - 12.00 10 0.5 
12.00 - 13.00 25 1.25 
13.00 - 18.00 15 0.75 
18.00 - 21.00 20 1 
21.00 - 23.00 10 0.5 
Total 100 5 
 
Promedio de consumo de agua en un día en edificio Multifamiliar 
 
Los caudales de agua que se requiere en los periodos de horas en el día se 












05.00 - 08.00 3 1 9.25926E-05 
08.00 - 12.00 4 0.5 3.47222E-05 
12.00 - 12.30 0.5 1.25 0.000694444 
12.30 - 18.00 5.5 0.75 3.78788E-05 
18.00 - 21.00 3 1 9.25926E-05 
21.00 - 23.00 2 0.5 6.94444E-05 
Total 100 5  
Caudales horarios de demanda de agua en edificio multifamiliar 
 
 
Entre las 12 y 12.30 horas, la demanda de agua es de 1250 litros, con un 
caudal de 0,6 litros por segundo; en función a ello se determina el volumen 
del tanque presurizado del sistema. 
El volumen del tanque presurizado será: 
 
𝑉𝑝 = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 








































Para los sistemas hidroneumáticos, el número de veces apropiado para su 
operación es de 3 veces por horas. 





𝑉𝑝 = 208.3 𝐿𝑡 
 
 
Se selecciona un tanque hidroneumático de un volumen de 250 Litros. 
 



















P1: Presión en el tanque de almacenamiento de agua, se considera la 
manométrica (P1 = 0) 
v1: Velocidad del agua en la interface del líquido en el tanque, es una 
velocidad de descenso pequeña, que al ser elevada al cuadrado es mas 
pequeña. Por lo tanto se considera cero. 
Z1: Como nivel de referencia Z1 = 0 
 
P2: Presión en el tanque presurizado (80 PSI = 551581 Pascal). 
Z1: La altura de ingreso del agua en el tanque presurizado (2m) 
V2: La velocidad 2 se determina con la ecuación de la continuidad 
La velocidad 2 se determina con la expresión: 





Diámetro de 1” = 0.0238 m; 
 
Caudal: 0.6 Litros/seg = 0.0006944 m3/seg. 
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Reemplazando valores se tiene: 
 




𝜋 ∗ 0.0238𝑚2 
 



























+ 2 = 60.65m 
 
𝑃  =  𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑏 
 
𝑃 = 9810 ∗ 0.0006 ∗ 60.65 = 356.98 𝑊𝑎𝑡𝑡 
 
 
La potencia Mecánica, se determina entre la potencia hidráulica entre la 










La electrobomba a seleccionar será de 1/2 HP (473 Watt), y de 120 Litros 




Para un volumen total de 5000 litros en un día, para un caudal de 120 litros 
por minuto (2litros/seg), se tiene que el tiempo total de funcionamiento en un 




El compresor que utiliza el tanque presurizado debe tener la capacidad de 
disolver a 15 °C y a 14,696 psi  (10,34m de columna de agua) 21,28 dm³  
de aire por cada metro cúbico (1 m³) de agua; para 5 metros cúbicos diarios 
se requiere de 106.4 dm3 o 106.4 litros de aire/día (13.3 Litros/hora), a 




𝑃𝑐  = 
𝑛 ∗ 100 ∗ 𝑃2 ∗ 𝑉  𝑃2 
 







Pc: Potencia del compresor. 
 
P2: Presión del tanque presurizado.(100 PSI = 6.89 bar) 
 
P1: Presión de admisión, 1 bar 
n: Coeficiente politrópico: 1.4 




1.4 ∗ 36.6 ∗ 6.89 ∗ 0.0133 6.89 
 
1.4 − 1 
(
 1 
) = 79.89 𝑊𝑎𝑡𝑡 
 
 
Es decir si se suma la potencia de la electrobomba y la potencia del 
compresor del tanque presurizado, se tendrá: 396.64 + 79.89 = 476.53 Watt. 
La comparación entre la potencia y consumo de energía de la electrobomba 









Potencia (W) 1230 476.53 






Energía consumida en un día 
(KW-H) 
2.65 0.328 
Energía consumida en un mes 
(KW-H) 
79.5 9.84 
Comparación del consumo de energía de sistema convencional y hidroneumático. 
 
3.4 Realizar un análisis económico de la propuesta, utilizando indicadores 
económicos como son TIR, VAN y relación beneficio costo. 
Inversión Inicial del Proyecto. 
 
La inversión inicial del proyecto, está dado por la suma de todos los 
componentes del sistema hidroneumático menos la inversión de todos los 



























2 Tanque presurizado 250 Litros Unidad 1 880 880 
3 Válvula check 1" Unidad 2 70 140 
4 Válvula de pie 1" Unidad 1 80 80 
5 Tuberías 1´ Unidad 2 40 80 
6 Accesorios de tuberías Kit 1 30 30 
7 Uniones Universales Unidad 8 5 40 
 
8 
Tablero Eléctrico (incluye 









9 Accesorios tanque presurizado Unidad 1 200 200 
10 Sensor electro nivel Unidad 1 160 160 
 Subtotal    2260 
 Mano de obra    650 
 Total    2910 




































































2 Tanque aereo 1100 Litros Unidad 1 430 430 
3 Válvula check 1" Unidad 2 70 140 
4 Válvula de pie 1" Unidad 1 80 80 
5 Tuberías 1´ Unidad 2 40 80 
6 Accesorios de tuberías Kit 1 30 30 



















9 Sensor electro nivel Unidad 2 160 320 
 Subtotal    1950 
 Mano de obra    450 
 Total    2300 
Costo de elementos de sistema convencional de abastecimiento de agua. 
 
Para efectos de evaluación económica, la inversión inicial del proyecto, está 
dado por la diferencia entre el sistema hidroneumático y el sistema 
convencional: 2910 – 2300 = 610 Soles. 
Ingresos por disminución de consumo de energía. 
 
Los ingresos del presente proyecto, es la disminución del consumo de 

















La diferencia mensual de energía es de 69.66 KW-H por mes, equivalente a 



















































 610  
1  58.52 
2  58.52 
3  58.52 
4  58.52 
5  58.52 
6  58.52 
7  58.52 
8  58.52 
9  58.52 
10  58.52 
11  58.52 
12  58.52 
13  58.52 
14  58.52 
15  58.52 
16  58.52 
17  58.52 
18  58.52 
 
Flujo de caja de proyecto de inversión 
 
Cálculo de Indicadores económicos 
Valor Actual Neto 
Los valores de los ingresos mensuales, llevándolas al mes cero, donde se 
inicial el proyecto, con una tasa de interés 3.5% mensual, que es la tasa 
promedio en el sector financiero en el Perú en los últimos 5 años. 

























[ ( )𝑛] 
Donde: 
 
Ia: Ingresos actualizados mes 0. 
 
Ra: Ingresos mensuales por ahorro de energía: 58.52 
Tasa de Interés: 3.5% anual. 
n: Número de meses: 18 
 




El valor actualizado neto del proyecto se determina sumandos los ingresos 
actualizados netos menos la inversión realizada, es decir 771.86 – 610 = 
161.86 Nuevos Soles. 
 
 
Tasa Interna de Retorno 
 
Para calcular la tasa interno de retorno, se determina haciendo que los 
ingresos actualizados, con una tasa de interés a determinar es igual a la 










Inv: Inversión Inicial 
 
Rd: Utilidades mensuales variables de acuerdo a flujo de caja. 
n: Número de meses 18 
 
 
TIR: Tasa Interna de Retorno. 
 
Reemplazando valores, y mediante una metodología de aproximaciones o 
utilizando el software Microsoft Excel, se calcula el valor del TIR, siendo éste 
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igual a 7% mensual, que representa un valor superior al interés bancario 
actual que oscila entre el 3 a 4 % mensual. 
Relación Beneficio Costo 
 
La relación beneficio / costo es de 771.86/610, es de 1.26, valor que hace 
viable la ejecución de la propuesta del proyecto de implementación del 








Los sistemas convencionales de bombeo de agua en edificaciones tienen 
consumos de energía eléctrica que representa entre el 10 al 15% del 
consumo total, siempre y cuando funcionen de manera eficiente, sin fugas 
de agua, malas conexiones o uso inadecuado del agua; y si se compara con 
el sistema hidroneumático propuesto, el ahorro de energía es significativo, 
de 79.5 KW-h usado por el sistema convencional, con el sistema 
hidroneumático se tiene un consumo mensual de 9.84 KW-h. 
 
 
En cuanto a los costos de la instalación del sistema hidroneumático, es de 
mayor complejidad, porque utiliza un compresor de aire que mantiene la 
presión del agua y lo dirige hacia el punto de uso final; los costos de 
instalación es superior en un 20%, teniendo en cuenta que el costo del 
tanque elevado se suprime, pero es reemplazado por el sistema de 




Si se analiza la energía que se requiere para la impulsión del agua, en el 
sistema convencional, el agua que se suministra al nivel 2 del edificio, tiene 
que ser enviada primero a un tanque elevado de almacenamiento de agua, 
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para luego por gravedad llegar hacia el nivel 2, es decir que se tiene un gasto 
energético desde el nivel cero hasta el último nivel, que está en función al 
flujo másico del agua, la presión de impulsión, la velocidad del agua y las 
pérdidas de energía inherentes a la rugosidad de la tubería; sin embargo 
con el sistema hidroneumático, el flujo va directo al punto de uso, a una 
presión controlada, con menor gasto de energía para vencer la gravedad. 
 
 
El número de veces que funciona el sistema hidroneumático, es función 
directa de la cantidad de agua que se consume, en cambio en el sistema 
convencional se activa el sistema llenando el tanque elevado cuando ésta 







 Actualmente en el edificio multifamiliar, el consumo de agua es diferenciado 
entre los siete días de la semana. Desde el lunes hasta el viernes el consumo 
de agua por día supera ligeramente los 3 m3, sin embargo en promedio los 
días sábados y domingos el consumo de agua es superior a los 5 m3. Se 
determinó que existen tres picos de consumo de agua, entre las 06.00 y 
cc08.00 horas, entre las 13.00 y 14.00 horas y entre las 19.00 y 20.00 horas. 
 
 
 Se realizó el análisis del funcionamiento del sistema convencional de agua, 
con una potencia de 1.23KW, de los 41.85 metros que impulsa la 
electrobomba, 18.5 es la altura entre los tanques superior e inferior, y de 
23.35 m la pérdida de energía por fricción en la tubería de 1” así como en 
sus accesorios. Dicha pérdida representa el 40% de la energía total. El 
tiempo de 0.72 horas es el cual la electrobomba impulsa el agua por tres 
veces al día. 
 Se hizo el dimensionamiento de los diferentes dispositivos electromecánicos 
del sistema hidroneumático, siendo la potencia de la electrobomba de 473 
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Watt, con un caudal de 120 litros por minuto, el compresor que utiliza el 
tanque presurizado de capacidad de disolver a 15 °C y a 14,696 psi 
(10,34m de columna de agua) 21,28 dm³ de aire por cada metro cúbico (1 
m³) de agua; para 5 metros cúbicos diarios se requiere de 106.4 dm3 o 106.4 
litros de aire/día (13.3 Litros/hora), a presión de 14.69 PSI. La potencia que 
requiere el compresor a esas condiciones es de 79,8 Watt. La energía que 
se consume es un mes es de 9.84 KW-h, en comparación con el sistema 
convencional que es del 79.5 KW-h. 
 
 
 En la evaluación económica del proyecto, se determinó que el valor actual 
neto es de S/.161.86 Nuevos Soles, la tasa Interna de Retorno del 7% 
mensual en un periodo de 18 meses, la relación beneficio – costo de 1.26 




 No utilizar el sistema hidroneumático para edificaciones menores a 4 niveles, 
debido a que las diferencias con el sistema convencional son pequeñas, 
porque las alturas de impulsión de agua son menores a 13 metros, y a esa 
altura las pérdidas de energía son menores. 
 
 
 Instalar el sistema dentro de un espacio en el cual el ruido no interfiera a las 
actividades normales que se desarrollan dentro del edificio multifamiliar. 
 
 
 En los sistemas hidroneumáticos, las tuberías deben de tener una instalación 
adecuada, utilizando accesorios que garanticen la hermeticidad en la 
uniones, válvulas y acoples; para lo cual la fijación de las tuberías debe ser 
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 BAJA TENSIÓN UNIDAD TARIFA 
   Sin IGV 
TARIFA 
BT2: 
TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE 
ENERGÍA ACTIVA Y 
  




Cargo Fijo Mensual S/./mes 6.71 








 Cargo por Potencia Activa de Generación en 
HP 
S/./kW-mes 54.59 
 Cargo por Potencia Activa de Distribución en 
HP 
S/./kW-mes 53.10 
 Cargo por Exceso de Potencia Activa de 
Distribución en HFP 
S/./kW-mes 35.41 
 Cargo por Energía Reactiva que exceda el 






TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE 
ENERGÍA ACTIVA Y 
  




Cargo Fijo Mensual S/./mes 6.71 












Presentes en Punta S/./kW-mes 46.05 
 Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 30.16 
 Cargo por Potencia Activa de redes de 






52.16 Presentes en Punta 
Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 46.33 
 Cargo por Energía Reactiva que exceda el 






TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE 
ENERGÍA ACTIVA 
  




Cargo Fijo Mensual S/./mes 6.71 









 Presentes en Punta S/./kW-mes 46.05 
 Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 30.16 
 Cargo por Potencia Activa de redes de 
distribución para Usuarios: 
  
 Presentes en Punta S/./kW-mes 52.16 
 Presentes Fuera de Punta S/./kW-mes 46.33 
 Cargo por Energía Reactiva que exceda el 






TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE 
ENERGÍA 2E 
  
 a) Usuarios con demanda máxima 
mensual de hasta 20kW en HP y HFP 
  
 Cargo Fijo Mensual S/./mes 6.71 
 









 Cargo por Exceso de Potencia en Horas 
Fuera de Punta 
S/./kW-mes 48.12 
 b) Usuarios con demanda máxima 
mensual de hasta 20kW en HP y 50kW 
en HFP 
  
 Cargo Fijo Mensual S/./mes 6.71 
 









 Cargo por Exceso de Potencia en Horas 









Cargo Fijo Mensual S/./mes 3.22 
 










a) Para usuarios con consumos menores 
o iguales a 100 kW.h por mes 
  
 0 - 30 kW.h   
 Cargo Fijo Mensual S/./mes 3.07 
 




 31 - 100 kW.h   
 Cargo Fijo Mensual S/./mes 3.07 
 Cargo por Energía Activa - Primeros 30 
kW.h 
S/./mes 12.04 





 b) Para usuarios con consumos mayores 
a 100 kW.h por mes 
  
 Cargo Fijo Mensual S/./mes 3.22 
 











Cargo Fijo Mensual S/./mes 3.22 
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Recibo de Luz (Ensa) 
 





















Anexo 03. Planos del edificio (Alumbrado / Instalaciones de Agua) 
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